Relatério de Qualidade da Agua para Consumo Humano
Zona de Abastecimento: Fazendas/ Frade de Cima

AGUAS DO

w RIBATEJO

32 Trimestre 2019
Periodo de 01/07/2019 a 30/09/2019

A AR - Aguas do Ribatejo, EIM, SA comunica os resultados obtidos nas anélises de demonstragdo de conformidade com as
normas de qualidade da agua, relativamente ao ano de 2019. O plano de amostragem e andlise é estabelecido anualmente e é
aprovado pela Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos (ERSAR).

Todas as determinagées sdo realizadas no total cumprimento das disposi¢des legais constantes do Decreto-Lei n.2 306/2007 de
27 de agosto, na redagdo que Ihe foi conferida pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, nomeadamente no que se
refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.

N.2 de Anadlises Realizadas

N.2 de Analises Realizadas com VP

% de Cumprimento do VP 95,29%

Unidades de VP Analises Resultados
Parametro expressdo do (DLn.2 . . % . . %
resultado 306/2007) Previstas Realizadas Realizadas >VP Minimo  Maximo Cumprimentos
Escherichia coli (E. coli) N.2/100ml 0 6 6 100 0 0 0 100
Bactérias coliformes N.2/100ml 0 6 6 100 0 0 0 100
Desinfetante residual mg/I CI2 - 6 6 100 0 0,28 0,55 100
Condutividade uS/cm a 209C 2500 3 3 100 0 246 275 100
Cor mg/| PtCo 20 3 3 100 0 <5 <5 100
pH Escala de Sorensen 6,5-9,5 3 3 100 0 7,1a27°C 7,3a27°C 100
Cheiro a 252C Fator de diluigdo 3 3 3 100 0 <1 <1 100
Sabor a 259C Fator de diluigdo 3 3 3 100 0 <1 <1 100
Turvagdo UNT 4 3 3 100 0 <0,3 <0,3 100
Enterococos N.2/100ml 0 3 3 100 0 0 0 100
Numero de coldnias a 22 2C N.2/mL -—- 3 3 100 0 Det':i:ado 3 100
Numero de coldnias a 37 2C N.2/mL -—- 3 3 100 0 Néo 6 100
Detectado

Clostridium perfringens N.2/100ml 0 1 1 100 0 0 0 100
1,2 — dicloroetano ug/l 3,0 1 1 100 0 <0,5 <0,5 100
Aluminio ug/1 Al 200 1 1 100 0 <20 <20 100
Amonio mg/I NH4 0,50 1 1 100 0 <0,050 <0,050 100
Antimédnio ug/l Sb 5,0 1 1 100 0 <0,05 <0,05 100
Arsénio ug/l As 10 3 3 100 3 11,0 12,4 0

Benzeno ug/l 1,0 1 1 100 0 <0,5 <0,5 100
Benzo(a)pireno ug/l 0,010 1 1 100 0 <0,002 <0,002 100
Boro mg/I B 1,0 1 1 100 0 <0,10 <0,10 100
Bromatos ug/l BrO3 10 1 1 100 0 <5 <5 100
Cadmio ug/l Cd 5,0 1 1 100 0 <1,0 <1,0 100
Calcio mg/l Ca 1 1 100 0 6,8 6,8 100
Chumbo ug/l Pb 10 1 1 100 0 <3 <3 100
Cianetos ug/l CN 50 1 1 100 0 <1,0 <1,0 100
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Unidades de VP Andlises Resultados
Parametro expressdo do (DL n.e . . % . . %
resultado 306/2007) Previstas Realizadas Realizadas >VP Minimo  Maximo Cumprimentos
Cloretos mg/I Cl 250 1 1 100 0 35 35 100
Cobre mg/| Cu 2,0 1 1 100 0 0,13 0,13 100
Crémio ug/l Cr 50 1 1 100 0 <5 <5 100
Dureza total mg/l CaCO3 - 1 1 100 0 45 45 100
Ferro ug/l Fe 200 1 1 100 0 13 13 100
Fluoretos mg/| F 1,5 1 1 100 0 0,18 0,18 100
:—Il-iidArPo)carbonetos Aromaticos Policiclicos ug/! 0,10 1 1 100 0 <0,005 <0,005 100
Benzo(b)fluoranteno ug/l --- 1 1 100 0 <0,005 <0,005 100
Benzo(k)fluoranteno ug/l --- 1 1 100 0 <0,002 <0,002 100
Benzo(ghi)perileno ug/l --- 1 1 100 0 <0,004 <0,004 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l --- 1 1 100 0 <0,004 <0,004 100
Magnésio mg/l Mg - 1 1 100 0 6,9 6,9 100
Manganés ug/l Mn 50 1 1 100 0 <10 <10 100
Mercurio ug/l Hg 1,0 1 1 100 0 <0,3 <0,3 100
Niquel pg/! Ni 20 1 1 100 1 27 27 0
Nitratos mg/I NO3 50 1 1 100 0 5,6 5,6 100
Nitritos mg/I NO2 0,50 1 1 100 0 <0,020 <0,020 100
Oxidabilidade mg/l 02 5 1 1 100 0 3,2 3,2 100
Selénio ug/l Se 10 1 1 100 0 <0,5 <0,5 100
Sédio mg/I Na 200 1 1 100 0 40 40 100
Sulfatos mg/1 SO4 250 1 1 100 0 <5,0 <5,0 100
Trihalometanos ug/l 100 1 1 100 0 <3 <3 100
Cloroférmio ug/l - 1 1 100 0 <3 <3 100
Bromodiclorometano ug/l - 1 1 100 0 <3 <3 100
Dibromoclorometano ug/l - 1 1 100 0 <3 <3 100
Bromoférmio ug/l - 1 1 100 0 <3 <3 100
Tetracloroeteno e tricloroeteno ug/l 10 1 1 100 0 <3 <3 100
Tetracloroeteno ug/l - 1 1 100 0 <3 <3 100
Tricloroeteno ug/l - 1 1 100 0 <0,5 <0,5 100
Pesticidas Totais ug/l 0,50 1 1 100 0 <0,05 <0,05 100
Alacloro ug/l 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Atrazina pg/l 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Desetilatrazina ug/l - 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Bentazona ug/l 0,10 0 0
Clorpirifos ug/l 0,10 1 1 100 0 <0,05 <0,05 100
Dimetoato pg/l 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Diurdo g/l 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Imidaclopride ug/l 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Linurdo pg/L 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
MCPA g/l 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
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Unidades de VP Andlises Resultados
Parametro expressdo do (DL n.e . . % . . %
resultado 306/2007) Previstas Realizadas Realizadas >VP Minimo  Maximo Cumprimentos
Metalaxil ug/L 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
S-Metolacloro ug/L 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Ometoato ug/l 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Oxamil ug/l 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Simazina ug/L 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Desetilsimazina ug/L 0,10 1 1 100 0 <0,040 <0,040 100
Terbutilazina ug/l 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Desetilterbutilazina ug/l 0,10 1 1 100 0 <0,014 <0,014 100
Dose indicativa mSv 0,10 1 1 100 0 <0,10 <0,10 100
Alfa Total Bq/I 1 1 100 0 0,22 0,22 100
Beta Total Ba/I - 1 1 100 0 <0,10 <0,10 100
Radao Bq/I 500 1 1 100 0 <10,0 <10,0 100
LEGENDA:
VP - o valor méximo ou minimo fixado para cada um dos pardmetros a controlar, tendo em atencdo o disposto no Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, na sua atual
redagdo;

Analises Previstas - nimero de andlises previstas para o periodo em andlise, conforme PCQA aprovado pela ERSAR para o ano em questdo;

Anadlises Realizadas - nimero de andlises realizadas, face as previstas para o periodo em analise, conforme PCQA aprovado pela ERSAR para o ano em questdo;
>VP - nimero de anadlises realizadas cujo resultado excede o VP fixado;

% de Cumprimentos - percentagem de andlises, face as realizadas no periodo em analise, cujo resultado cumpre o VP fixado.

LOCAIS ABRANGIDOS PELA ZONA DE ABASTECIMENTO

Refere ao controlo da dgua de consumo humano nos lugares: Fazendas de Almeirim, Frade de Cima, Pago dos Negros, Marianos e Murta.

NOTAS JUSTIFICATIVAS DE CASOS DE INCUMPRIMENTO

No trimestre registou-se 1 incumprimento ao valor paramétrico do parametro niquel, em amostra recolhida no dia 8 de Agosto. A detegdo deste parametro em
aguas de consumo deriva, usualmente, da composi¢cdo dos materiais das canalizagdes prediais, ja que o mesmo esta ausente da agua bruta captada para a
produgdo de dgua para consumo humano. A qualidade da dgua considerou-se regularizada no dia 27 de Agosto, data das analises de verificagdo. Destas
averiguacgdes e conclusdes foi dado conhecimento a Autoridade de Satde e a ERSAR.

Nos dias 4 de Julho, 8 de Agosto e 5 de Setembro, foram registados 3 incumprimentos ao valor paramétrico de arsénio. Este deve-se as caracteristicas
hidrogeoldgicas da origem da agua utilizada na produgéo, situagdo que se encontra em processo de resolugdo com a construgdo de uma ETA.

SALVATERRA DE MAGOS, 29 DE NOVEMBRO DE 2019



